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SUBASTA ELECTRONICA INVERSA NACIONAL NO. D.A.S.G. 25/2020 RELATIVA A LA
ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE CHILLER (EQUIPO PARA ABASTECER CLIMA
CENTRAL, Y SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA A PUNTO PARA UN (1) EQUIPO DE
ENFRIAMIENTO DE 170 TR, SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION DE LA TORRE CIVICA Y
PABELLON CIUDADANO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION.

FORO DE ACLARACIONES
ACTA PRIMERA

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo Ledn, siendo las 08:30 horas del dia
17 de septiembre del 2020, dia y momento sefialados en la Convocatoria formulada para la
Subasta de referencia, se procede a dar inicio al evento electrénico de Foro de Aclaraciones,
el cual se lleva a cabo a fravés del Portal de Subastas Electrénicas Inversas del Gobierno del
Estado. Desde este momento, los proveedores previamente inscritos, podran formular sus
preguntas aclaratorias respecto a las Bases y Ficha Técnica correspondiente. Una ve
presentadas fodas las dudas, se les dard respuesta a las mismas, las cuales se contestardn

antes del evento de Apertura Técnica.

Durante el Foro Electrénico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Comentarios en el foro
N. Comentario Usuario Fecha
QUE CAPACIDAD DE KILOWATTS TENDRIA EL CHILLER DE 170 TR2 Proveedor 20/09/2020
1 1777 02:02:33 p.m.
2ES UN SISTEMA DE MISION CRITICA O DE CONFORT? Proveedor 20/09/2020
2 1777 02:02:49 p.m.
5SE TENDRA QUE INTEGRAR EL EQUIPO CHILLER AL SOFTWARE | Proveedor 20/09/2020
3 | ESTABLECIDO EN EL EDIFICIO®? 1777 02:03:04 p.m.
k\\ >QUE NIVEL DE RUIDO ES PERMITIDO? Proveedor 20/09/2020
‘)/ 4 1777 02:03:17 p.m.
A\ 3CUAL SERA LA FUNSION DEL MICROPROCESADOR? Proveedor 20/09/2020
N 1777 02:03:27 p.m.
3QUE SE REQUIERE PARA PROGRAMAR O INTEGRAR EL CHILLER | Proveedor 20/09/2020 )
6 | AL SISTEMA BMS?2 1591 08:53:59 p.m. :
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5COMO SE REALIZARA LA INTEGRACION DEL EQUIPO PARA SU | Proveedor 20/09/2020
7 | MONITOREO? 1591 08:54:28 p.m.

1. 3SE REQUIERE DE ALGUN EQUIPO ADICIONAL PARA EL| Proveedor 20/09/2020
CONTROL AUTOMATIZADO? 2, sCOMO SE REPROGRAMARA EL 415 09:10:35 p.m.
g | CONTROLADOR ADICIONAL? 3. sQUE SECUENCIA DE CQNTROL
SE REQUIERE? 4. 3SE REQUIEREN DE EQUIPOS PERIFERICOS
ADICIONALES?

1. LA UNIDAD DE CONTROL CUENTA CON CLAVE DE ACCESO | Proveedor 20/09/2020

? | PARA SU OPERACION? 827 09:19:30 p.m.
3QUE TIPO DE CHILLER SE REQUIERE? : Proveedor 20/09/2020
10 827 09:20:01 p.m.
gQUE EFICIENCIA MANEJARA EL CHILLER®? Proveedor 20/09/2020
& 827 09:20:33 p.m.
3TIPO DE COMUNICACION O PROTOCOLO REQUER]DO PARA SU | Proveedor 20/0%9/2020
12 | INTEGRACION AL SISTEMA BMS?2 827 09:21:24 p.m.
gALGUNA VELOCIDAD EN ESPECIFICO?2 Proveedor 20/09/2020
13 ‘ 827 09:21:53 p.m.

El Foro Electrénico de Aclaraciones se dio por concluido el 21/09/2020 a las 11:00 horas.

Siendo las 11:00 horas del dia 21 de septiembre del 2020, dia y momento sefialados en la
Convocatoria formulada para la Subasta de referencia, se cierrad de forma automdtica el
presente evento electrénico de Foro de Aclaraciones, con fundamento en lo dispuesto por
los Articulos 25 fraccién IV, 57 y demds relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratacién de Servicios del Estado de Nuevo Ledn, en correlacién con lo sefialado en el
tercer pdmrafo del articulo 58 de dicha Ley.

Por lo anterior, suscrita C. LIC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA, Directora de Concursos de la
Direccion General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaria de Administracion,
interviene conforme a lo establecido en el articulo 18 fraccién XlI, 31 fracciones IV, V y demds
relativos de la Ley Orgdnica de la Administraciéon PUblica para el Estado de Nuevo Ledn, en
debida concordancia con lo dispuesto por el articulo 5 fraccién 1V, 26 fraccién VIl y demds
relativos al Reglamento Interior de la Secretaria de Administracién, ademds con la presencia
de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administracién PUblica Estatal:

F.

A

(N

i
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EL C. LIC. JOSE JUAN ANGEL COVARRUBIAS REYES, en representacion de la Secretaria de
Infraestructura; EL C. C.P. VICTOR ALAIN HUITRON MEDELLIN, en representacién de la
Contraloria y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. ALONSO GUAJARDO GARIZA, en
representacion de la Secretaria de Economia y Trabgjo y LA C C.P. JUANA MARIA ROMERO
LAMARRIPA, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administracién PUblica
Estaial.

Una vez presentadas todas las dudas por los participantes previamente inscritos, asi como
recibidas las respuestas técnicas por parte de LA UNIDAD REQUIRENTE Y CONTRATANTE, se les
informa lo siguiente:

PREGUNTA 1.-
QUE CAPACIDAD DE KILOWATTS TENDRIA EL CHILLER DE 170 | Proveedor | 20/09/2020

1| TRe 1777 02:02:33 p.m.
RESPUESTA: Aproximadamente 210KW y 400AMP.

PREGUNTA 2.-
3ES UN SISTEMA DE MISION CRITICA O DE CONFORT? Proveedor | 20/09/2020 /
2 1777 02:02:49 p.m.
] 7
RESPUESTA: Se considera de misién critica, ya que es un sistema de trabajo continuo. ﬁb/ |
PREGUNTA 3.- | \/
5SE TENDRA QUE INTEGRAR EL EQUIPO CHILLER AL SOFTWARE | Proveedor | 20/09/2020 /
3 | ESTABLECIDO EN EL EDIFICIO® 1777 02:03:04 p.m. U

RESPUESTA: §i, por seguridad se deberd integrar y homologar al software de automatizacion
que opera el edificio de la torre.

PREGUNTA 4.- '
2QUE NIVEL DE RUIDO ES PERMITIDO? Proveedor | 20/09/2020
4 1777 02:03:17 p.m. A
!
o
RESPUESTA: No debe de exceder de los 100db. VWV
\
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PREGUNTA 5.-
5CUAL SERA LA FUNSION DEL MICROPROCESADOR? Proveedor | 20/09/2020
S 1777 02:03:27 p.m.

RESPUESTA: Gestionard y controlara el funcionamiento completo del chiller en forma remota.

PREGUNTA §.-
¢QUE SE REQUIERE PARA PROGRAMAR O INTEGRAR EL | Proveedor | 20/09/2020
6 | CHILLER AL SISTEMA BMS2 1591 08:53:59 p.m.

RESPUESTA: Estar certificado como programador del sistema BMS del edificio en especifico, asj
como contar con las credenciales para ingresar al sistema en modo programador.

PREGUN]'A 7.-
5COMO SE REALIZARA LA INTEGRACION DEL EQUIPO PARA | Proveedor 20/09/2020
7| SUMONITOREO? 1591 08:54:28 p.m. /

RESPUESTA: Se tendrd que realizar un gréfico atreves del software y version adecuadas para II
su monitoreo; una vez que se encuentre integrado al sistema. /

PREGUNTA 8.-
1. 5SE REQUIERE DE ALGUN EQUIPO ADICIONAL PARA EL | Proveedor | 20/09/2020

CONTROL  AUTOMATIZADO? 2. 3COMO SE 415 09:10:35 p.m. [

g | REPROGRAMARA EL CONTROLADOR ADICIONALZ 3. 3QUE {/_ﬁ

SECUENCIA DE CONTROL SE REQUIERE? 4. 3SE REQUIEREN

DE EQUIPOS PERIFERICOS ADICIONALES2

ol

RESPUESTA: Si, se ocupara realizar la programacién del controlador de campo pdara una
secuencia de arrangue de bombas y vdlvulas de aislamiento.

El programador deberd contar con alguna certificacion en la que avale que estd capacitado
y cuenta con el software de la versién correcta para dicha actividad. A

; - 5 . . < V)
Se requiere en cuestidn de bombeo, la rotacién por tiempo de las bombas, también la f\i
rotacion por fallé o alarma y el arranque del equipo mediante horario.
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Si, seria la calibracién de sensores de termopozos mediante el sistema de programacioén para
su correcta medicion. :

PREGUNTA 9.-
1. ¢2LA UNIDAD DE CONTROL CUENTA CON CLAVE DE | Proveedor | 20/09/2020
? | ACCESO PARA SU OPERACION? 827 09:19:30 p.m.

RESPUESTA: No, ya que deberd estar libre para el proceso de mantenimiento.

PREGUNTA 10.-
3QUE TIPO DE CHILLER SE REQUIERE®2 Proveedor | 20/09/2020
10 , 827 09:20:01 p.m.

RESPUESTA: Un equipo de misidn critica ya que requiere un control absoluto de temperatura y
el flujo del liquido con cargador trabajo continuo.

PREGUNTA 11.- - . ’
5QUE EFICIENCIA MANEJARA EL CHILLER? Proveedor | 20/09/2020
1 . 827 09:20:33 p.m.

RESPUESTA: Se necesita un equipo con una eficiencia minima de $.5eer.

PREGUNTA 12.- ‘,’
¢TIPO DE COMUNICACION O PROTOCOLO REQUERIDO | Proveedor | 20/09/2020
12| PARA SU INTEGRACION AL SISTEMA BMS2 ° 827 09:21:24 p.m.

RESPUESTA: PROTOCOLO BACNET.

PREGUNTA 13.-
8ALGUNA VELOCIDAD EN ESPECIFICO?2 . Proveedor | 20/09/2020

13 827 09:21:53 p.m.

RESPUESTA: 38400 BAUD. ]

j*
:\,‘L
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Las modificaciones que dentro de la presente sesién cambien el contenido de las Bases de la

Subasta, seran obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de nofificacion legal,
conforme a lo dispuesto al arficulo 57 de la Ley de Adaguisiciones, Arrendamientos y
Conftratacién de Servicios del Estado de Nuevo Ledn.

Asimismo se hace constar que el Acto de Apertura Técnica se llevard a cabo a las 11:00 horas

del dia 23 de septiembre del 2020, en el 4to. Piso de la Biblioteca Central [Fray Servando Teresa
de Mier) sita en la calle Gral. Zuazua Sur 655, zona centro en Monterrey, Nuevo Ledn.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCION DE CONCURSOS DE LA

DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES Y

SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARIA DE

ADMINISTRACIOT{;;/ [y /
1

|

POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

LC. ALMA DELIA CAVAZOS GARCIA

POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y TRABAJO.

- -/.-;u

/

/
LIC. JOSE JUAN ANGEL COVARRUBIAS REYES

POR LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.

LIC. ALONSQ/GUAJARDO GARZA
/ /5

TEGNICO DEL COMITE DE
LA ADMINISTRACION

SECRETARIO
ADQUISICIONES ~ DE
PUBLICA ESTATAL.

RI: ROMERO ZAMARRIPA
AW\

C.P. JUANA}

Zuazua 655 Sur, Piso 4,
Col. Centro, Monterrey, N.L.
C.P. 64000 :

& nl.gob.mx
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C.P."VICTOR ALAIN HUITRON MEDELLIN

EL C. DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION
GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
GENERALES DE LA  SECRETARIA DE
ADMINISTRACION.

Cpfpan i

s

C.P.LUIS FRANCFSC}%ALEXANDER GALVAN

Gobierno de
Nuevo Ledn
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UNIDAD REQUIRENTE
JEFE  DE  MANTENIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION DE LA TORRE CIVICA Y
PABELLON CIUDADANO DE LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACION.

c?écaﬁs—laﬂkk?\ GARZA

Hoja de firmas comespondiente al acta de Foro de Acloraciones relativo a Subasta Electrénica Inversa No. D.A.S.G. 25/2020
relativa ala Adquisicién y servicic de instalacién de chiller (equipo para abastecer clima central, y servicio de instalacion y puesta
a punto para un (1] equipo de enfriamiento de 170 TR, solicitado por la Administracién de la Torre Civica y Pabellén Ciudadano

de la Secretaric de Administracién.
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